Severoceska servisni a.s., Utvar kontroly jakosti
Pfitkovska 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
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Zkusebni laboratof £.1372.3 akreditovana GIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005 ;B\é—’/m
Stredisko laboratofi Usti nad Labem, Laboratof Dééin-Bynov T
U Kotelny 350, 405 05 D&&in IX-Bynov, telefon: 412 545 920, 840 111 111 ’ﬁ\‘ )
P ) 4379 9
Protokol o zkousce &. 2698 / 02/20
Pfedmét zkousky: pitna voda Zadavatel: Obec Doubice
Vzorek ¢&islo : 25307 Doubice 50
Divod odbéru : Kraceny rozbor na siti - podzemni voda 40747 Doubice
Ceska republika
Vyhotoveno dne : 20.10.2020
Misto odbéru : Doubice &p.50,0b.afad
Bod odbéru : kuchyri
Odebral : Svobodova Lenka - Stfedisko laboratofi Usti nad Labem
Datum a &as odbéru : 21.9.2020 10:50
Datum pfijmu : 21.9.2020
Datum zahajeni zkousky:  21.9.2020
Datum ukonceni zkousky: 24.9.2020
Typ vzorku : Prosty
Externi dodavka : Ne
Ukazatel Limit a jeho typ dle legisiativy] Jednotky Vysledek | Nejistota
zkousky méfeni
Escherichia coli NMH 0 KTJ/100ml 0
koliformni bakterie MH 0 KTJ/100mlI 0
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C MH 40 KTJ/ml 1
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C MH 200 KTJ/ml 8
chlor volny * MH 0,3 mg/| 0,03 +15%
teplota vody * DH °C 17,8 $0,3°C
Zelezo MH 0,20 mg/l <0,02
mangan MH 0,050 maq/l <0,050
barva MH 20 mg/l Pt <5,0
vapnik DH mg/l 55.5 +12%
horéik DH mgl/l 10,3 +15%
vapnik a horéik DH mmol/l 1,81 +10%
chemicka spotfeba kysliku manganistanem MH 3,0 mg/l <0,50
amonné ionty MH 0,50 _mg/l <0,050
dusiénany NMH 50 mag/l <2,00
dusitany NMH 0,50 ma/l <0,015
chut' MH prijatelna prijatelna
ach MH prijatelny prijatelny
pH MH 6,5-95 7,2 +0,1
konduktivita MH 125 mS/m 34,2 +5%
gkgl MH 5 ZF(n) <0,50

Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Uvedena nejistota je rozsifena nejistota (koeficient roz&ifeni k = 2
pro interval spolehlivosti 95 %). V pfipadé pH a teploty jde o absolutni nejistotu méfeni v jednotkach pH nebo °C.
Prispévék nejistoty postupu odbéru vzorki k nejistoté postupu méfeni je 15 %.

Nejistota méfeni se neuvadi u hodnot mimo pracovni rozsah méfeni ukazatele v laboratofi.

Nejistota mikrobiologickych zkougek se neuvadi u hodnot <10 KTJ.

Symbol < vyjadfuje naméfenou hodnotu mensi nez potatek pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Symbol > vyjadfuje naméfenou hodnotu veétsi nez konec pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného vzorku.

Protokol mize byt reprodukovén jediné cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Na pfipadné informace uvedené v Poznamce se akreditace nevztahuje.

Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratore, jedna se o akreditovany odbér dle SOP:  C.2.1/UKJ/1

Na odbér vzorku provedeny zakaznikem se akreditace nevztahuje.

* (hvézditka) oznacuje zkousky provadéné na misté odbéru.

V protokolu uvedené vysledky ukazatel(i vyhovuji hygienickym limitam pozadovanym vyhlagkou Ministerstva
zdravotnictvi CR &. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Pfi interpretaci vysledkd se nezahrnuje nejistota méfeni, L
Jana KrutiSova

Schvalil : technicky pracovnik laboratof|
Stredisko laboratori Usti f.ad Labem

Vyhotovil :  Krutigova Jana
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Ukazatel Identifikace zkuSebniho postupu metody Pracovisté | Akreditace
| Escherichia coli C.1.1/UL/MB-685 | CSN EN ISO 9308-1 P3C A
| koliformni bakterie C.1.1/UL/MB-65 | CSN EN 1SO 9308-1 P3C A
| kultivovatelné mikroorganismy 22 °C CA1/UL/MB-60 | CSN EN SO 68222 P3C A
| kultivovatelné mikroorganismy 36 °C C.1.1/UL/MB-60 | CSN EN ISQ 6222 P3C A
| amonné ionty CA.1/UL27 CSN SO 7150-1 P3C A
| barva C.1.1/UL/66 CSN EN ISO 7887 P3C A
dusinany C.1.1/uL/72C Vodni hospodarstvi £.2/1988 - fada B|  P3C A
| dusitany C.1.1/UL/29 CSN EN 26777 P3C A
f&ik C.1.1/UL/39 | vypodet z naméfenych hodnot pP3cC A
i i C.A1/UL31 CSN EN ISO 8467 P3C A
chlor volny C.1.1/UL/24 Metodika firmy HACH, €SN EN ISO P3C A

7393-2
ut C.1.1/UL/44 CSN 75 7340, CSN EN 1622 P3C A1l
| konduktivita C.1.1/M0L/37 CSN EN 27888 P3C A
| mangan C.1.1/UL/38 CSN IS0 6333 P3C A
pach C.1.1/UL /44 CSN 75 7340, SN EN 1622 P3C Al
pH C.1.1/UL/30 CSN 1SO 10523 P3C A
| teplota vody C.1.1/ULR25 CSN 75 7342 P3C A
| vapnik C.1.1/UL /40 CSN 1SO 6058 P3C A
| vapnik a hoféik C11/UL/39 CSN IS0 6059 P3C A
| zakal C.1.1/UL/81C CSN EN 1SO 7027-1 P3C A
LZelezo CA1UL/34 GSN ISO 6332 P3C A
Vysvétlivky: P3C Stedisko laboratofi Usti nad Labem, Laboratof Dé&in-Bynov

SOP - standardni operaéni postup
CSN - Ceska technicka norma
EPA - Agentura zZivotniho prostiedi (USA)

A - v rozsahu akreditace

AAS - atomovd absorpéni spektrofotometrie
TNV - Technicka norma vodniho hospodarstvi

N - mimo rozsah akreditace

A1 - aktualizovana norma identifikujici zkudebni postup/metodu
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Misto provedeni zkousek:
Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312812 130-2

Zkusebni laborator akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod €.1429 podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Povoleni SUJB vystaveno pod &j. SUJB/RCHK/4959/2010 dne 24.2.2010 na dobu neurgitou

Protokol o zkousce é. 1147/1/2020

Radiologicky rozbor
Vzorek &.: 2784/1/2020

Objednatel méfeni: SeveroCeska servisni, a.s., Pritkovska 1689/14, Trnovany - Teplice, 415 01
Dodavatel vody: Obec Doubice, Doubice ¢p.50, 407 47 Doubice

Pozadovany rozsah méfeni: Uplny rozbor pro ucely systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidl ve vodé dodavané k vefejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace vzorku:

Vodovod: Doubice, okres Décin

Puvod vody: voda podzemni - dodavana pitna voda

Uprava vody: tprava vody se neprovadi

Misto odbéru: Doubice, OU, &p. 50

Upfesnéni:

Datum odbéru: 2192020 Cas: 10:50

Qdebral: Lenka Svobodova, Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.

Cislo vzorku objednatele: 25290

Udaje o méfeni:

Mé&feni provedeno: od 21.9.2020 do 12.10.2020

Misto méfeni: Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Méfeni proved!: Olga Pankova

Hodnoceni proved!: Olga Pankova, drzitel opravnéni zviastni odborne zpusobilosti k vykonavani ¢innosti zviasté
dulezitych z hlediska radiaéni ochrany

Stanoveni Zjisténa | Nejistota | Jednotky VU, RU, NPH Zpracovéano dle metod Pozn.
hodnota * (Zdroj / méfici pristroje)
celkova objemova aktivita alfa 0,05 0,021 Bg/l 0,20 VU SOP &. 46 (CSN 75 7611/ EMS 3)
celkova objemova aktivita beta <0,10 Bg/l 0,5 VU SOP &. 47 (GSN 75 7612, AN/ EMS 3)
objemova aktivita radonu 222 38,1 5,1 Bag/l 100 RU SOP &. 49 (CSN 75 7624, AN/ EMS 8)
300 NPH

Odborné stanovisko:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevysuje vysetfovaci aroven 0,2 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.
Celkova objemova aktivita beta nepfevysuje vySetfovaci uroven 0,5 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB €. 422/2016 Sb.
Objemova aktivita radonu 222 nepfevySuje referencni trovef 100 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.

Vysledky rozboru vyhovuji pozadavkim § 100 zakona €. 263/2016 Sb., na vodu dodavanou k vefejnému zasobovani pitnou
vodou.
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Vzorek poskytl zakaznik v&etn& udaijii o odbéru vzorku - vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl prijat.

Méfeni bylo provedeno pfistroji ovéfenymi v souladu se zakonem €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Seznam pouzitych pfistrojii:

Alf-Beta automaty EMS 3

EMS 8 (€. ovefovaciho listu; 1054-PS-40057-19 (platnost do 31.12.2021) a 1054-PS-40042-18 (platnost do 31.12.2020)
Spektrofotometr, Specord 40, UV-VIS

Atomovy absorpéni spektrofotometr, AAS (iCE 3000 Series)

*

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientemn rozsifeni k=2 s intervalem
spolehlivosti s pravdépodobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota méreni nezahmuije slozku nejistoty odbéru vzorku
a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
VU - vySetfovaci Groveii objemové aktivity, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
RU - referenéni Grovef obsahu pfirodnich radionuklidd, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
NPH — nejvyssi pfipustna hodnota, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
AN - aktualizovana norma - laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy
DSPK - dokumentace souvisejici s Pfirugkou kvality
EMS - elektronicka méfici souprava

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Kladno, 12.10.2020 Olga Pankova
na zakladé povéreni statutarniho organu ze 7.3.2011
technik laboratore

Konec vysledkové &asti protokolu
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