Severoceska servisni a.s., Utvar kontroly jakosti
Pfitkovska 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
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Zkuebni laboratof ¢.1372.3 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 ilm
Stredisko laboratofi Usti nad Labem, Laboratoi Dé&&in-Bynov BN A
U Kotelny 350, 405 05 D&&in IX-Bynov, telefon: 412 545 920, 840 111 111 AN L 1372‘3
Protokol o zkousce €. 2437 /1 02/ 21
Pfedmét zkousky: surova voda podzemni Zadavatel: Obec Doubice
Vzorek Cislo : 26048 Doubice 50
Davod odbéru : Zakazka 40747 Doubice
Ceska republika
Vyhotoveno dne : 1.10.2021
Misto odbéru : Doubice vrt
Odebral : Svobodova Lenka - Stiedisko laboratofi Usti nad Labem
Datum a ¢as odbéru : 22.9.2021 08:35
Datum pfijmu : 22.9.2021
Datum zahajeni zkousky:  22.9.2021
Datum ukonéeni zkousky: 27.9.2021
Typ vzorku : Prosty
Externi dodavka : Ne
Ukazatel ‘ Jednotky Vysledek zkousky Nejistota méfeni
Escherichia coli MPN/100ml 0
koliformni bakterie MPN/100ml 0
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C KTJ/ml 5
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C KTJ/ml >300
teplota vody i 9,0 +0.3°C

Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Uvedena nejistota méreni je rozsifena nejistota (koeficient rozsifeni k = 2
pro interval spolehlivosti 95 %). V pfipadé pH a teploty jde o absolutni nejistotu méfeni v jednotkach pH nebo °C.
Prispévék nejistoty postupu odbéru vzorkii k nejistoté postupu méreni je 15 %.
Nejistota meéfeni se neuvadi u hodnot mimo pracovni rozsah méteni ukazatele v laboratofi.
Nejistota mikrobiologickych zkougek se neuvadi u hodnot <10 KTJ.
Symbol < vyjadfuje naméfenou hodnotu men&i nez poéatek pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Symbol > vyjadfuje naméfenou hodnotu vétsi nez konec pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkougeného vzorku, jak byl piijat.
Podminky méfeni jsou uvedeny v SOP jednotlivych metod.
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratote, jedna se o akreditovany odbér dle SOP:  C.2.1/UKJ/1
Na odbér vzorku provedeny zakaznikem se akreditace nevztahuje.

(hvézditka) oznacuje zkousky provadéné na misté odbéru.
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Protokol o zkousce ¢. 2437 / 02 / 21

Pouzité metody

Ukazatel Identifikace zku$ebniho postupu metody Pracoviété | Akreditace
Escherichia coli C.1.1/UL/MB-62 | CSN EN ISO 9308-2 P3C A
koliformni bakterie C.1.1/UL/MB-62 | CSN EN ISO 9308-2 P3C A
intestinalni enterokoky C.1.1/UL/MB-58 | CSN EN ISO 7899-2 P3C A
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C C.1.1/UL/MB-60 | CSN EN ISO 6222 P3C A
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C C.1.1/UL/MB-60 | CSN EN ISO 6222 P3C A
teplota vody C.1.1/UL/25 CSN 75 7342 P3C A

Vysvétlivky: P3C Sttedisko laboratoii Usti nad Labem, LaboratoF D&¢in-Bynov

SOP - standardni operaéni postup AAS - atomova absorpéni spektrofotometrie

CSN - Ceska technicka norma TNV - Technicka norma vodniho hospodafstvi

EPA - Agentura Zivotniho prostiedi (USA)

A - v rozsahu akreditace N - mimo rozsah akreditace
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KONEC PROTOKOLU

EDA - externi dodavka akreditovana
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